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PREĄMBULO 

Ações de membrana no dimensionamento ao fogo de lajes mistas com 

vigas de aço de alma cheia e alveoladas ï Valorização (MACS+) 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia, pelo Fundo de 

Investigação do Carvão e do Aço (Research Fund for Coal and Steel ï RFCS). 

Esta publicação reflete apenas a perspetiva do autor, sendo que a Comissão não pode ser 

considerada responsável por qualquer uso indevido da informação nela contida.  

A publicação foi produzida como resultado de diferentes projetos de investigação: 

- Projeto FICEB+ do RFCS 

- Projeto COSSFIRE do RFCS 

- Projeto Leonardo Da Vinci: óFire Resistance Assessment of Partially Protected 

Composite Floorsô (FRACOF).  

- Um projeto anterior patrocinado em conjunto pela ArcelorMittal e CTICM, 

realizado em parceria pelo CTICM e SCI. 

 

O método de cálculo simplificado foi inicialmente desenvolvido em resultado de 

ensaios ao fogo de grande escala, realizados num edifício metálico porticado de vários 

andares localizado no Building Research Establishment em Cardington, Reino Unido. 

Grande parte da base teórica do método de cálculo existe desde o final de 1950, na 

sequência de estudos sobre o comportamento estrutural de lajes de betão armado à 

temperatura normal. A primeira versão do método de cálculo simplificado foi 

disponibilizada no SCI Design Guide P288 óFire Safe Design: A new approach to 

Multi-story Steel Framed Buildingsô, 2ª Ed. 

Embora a aplicação do método no dimensionamento à resistência ao fogo seja 

relativamente recente, a base do método está bem consolidada. 

O método de cálculo simplificado foi implementado em 2000 num programa 

informático desenvolvido pelo SCI, sendo criada uma versão de atualização em 2006 na 

sequência de melhorias realizadas ao método de cálculo simplificado. 

Foram recebidas valiosas contribuições de: 

- Mary Brettle ï Steel Construction Institute (SCI) 

- Ian Sims ï Steel Construction Institute (SCI) 

- Louis Guy Cajot ï ArcelorMittal 

- Renata Obiala ï ArcelorMittal 

- Mohsen Roosefid  ï CTICM 

- Gisèle Bihina  ï CTICM. 

 

Esta versão em português do Manual de Dimensionamento de lajes mistas aço-betão em 

situação de incêndio tendo em conta o efeito de membrana, da autoria do Dr. Olivier 

Vassart da ArcelorMittal e do Dr. Bin Zhao do CTICM, foi traduzida por André Reis, 

Cláudia Amaral e Flávio Arrais sob supervisão do Prof. Paulo Vila Real e do Prof. 

Nuno Lopes. 
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SUMĆRIO 

Os ensaios ao fogo de grande escala realizados em vários países e as observações de 

fogos reais em edifícios mostraram que o desempenho de edifícios metálicos porticados 

mistos é bastante melhor do que o indicado pelos testes de resistência ao fogo em 

elementos isolados. É notório que existe uma grande reserva de resistência dos edifícios 

metálicos porticados modernos quando sujeitos à ação do fogo e que os testes de 

resistência ao fogo padrão em elementos isolados não restringidos não fornecem um 

indicador satisfatório do desempenho dessas estruturas. 

Esta publicação apresenta orientações sobre a aplicação de um método de cálculo 

simplificado, implementado no programa de cálculo MACS+. As recomendações são 

conservativas e limitadas a estruturas similares às estruturas testadas, ou seja, edifícios 

metálicos porticados contraventados de nós fixos com lajes mistas com ou sem vigas 

alveoladas. O manual dá acesso, aos projetistas, ao comportamento de todo o edifício e 

permite-lhes determinar quais os elementos que podem permanecer sem proteção 

mantendo os níveis de segurança equivalentes aos métodos tradicionais. 

Atendendo ao facto de muitos engenheiros de segurança contra incêndio estarem agora 

a considerar incêndios naturais, é incluído um modelo de fogo natural juntamente com o 

uso do modelo de fogo padrão, sendo que ambos expressam as curvas temperatura-

tempo adotadas no Eurocódigo 1. 

Além das orientações de dimensionamento fornecidas por esta publicação, um outro 

documento de apoio, designado "Bases de c§lculoò, fornece detalhes sobre os testes ao 

fogo e análises de elementos finitos conduzidas como parte dos projetos FRACOF, 

CROSSFIRE e FICEB, assim como alguns detalhes dos testes que foram realizados 

num edifício de oito andares em Cardington. 

O documento de apoio Bases de cálculo irá ajudar o leitor a perceber as bases das 

recomendações de dimensionamento apresentadas nesta publicação. 
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1 INTRODU¢ëO 

As orientações de dimensionamento apresentadas neste manual baseiam-se no 

desempenho de lajes mistas, tal como interpretado a partir de fogos reais em edifícios e 

de testes ao fogo realizados à escala real
(1,2,3)

. Estas recomendações para o 

dimensionamento ao fogo são conservativas e podem ser consideradas equivalentes aos 

métodos avançados presentes nos Eurocódigos. 

Os regulamentos nacionais obrigam os elementos de estruturas de edifícios com vários 

pisos a ter resistência ao fogo. A resistência ao fogo pode ser determinada a partir do 

desempenho em ensaios experimentais com fogo padrão ou através de cálculos em 

conformidade com as normas reconhecidas, nomeadamente as Partes 1-2 dos 

Eurocódigos 1, 3 e 4 (EN 1991-1-2
(4)

, EN 1993-1-2
(5)

 e EN 1994-1-2
(6)

). Não é 

espectável que num teste ao fogo padrão, vigas metálicas isoladas e não protegidas de 

secção transversal I ou H tenham resistência ao fogo superior a 15 ou 20 minutos. 

Assim, tornou-se prática comum proteger os elementos metálicos ao fogo através de 

placas rígidas, materiais projetados ou pintura com tintas intumescentes ou, no caso dos 

sistemas slim floor ou shelf angle floor, em que as vigas ficam parcialmente embebidas 

na laje de betão. 

Os ensaios à escala real ao fogo natural
(7)

 realizados em vários países têm mostrado de 

forma consistente que o desempenho ao fogo de lajes mistas com elementos de aço não 

protegidos é muito melhor do que os resultados dos testes padrão a elementos de aço 

protegidos levavam a crer. As evidências de fogos reais apontam para o facto de a 

proteção aplicada a elementos metálicos poder ser excessiva em alguns casos. Em 

particular, os ensaios ao fogo realizados em Cardington apresentaram uma oportunidade 

para examinar o comportamento de uma estrutura real em situação de incêndio e avaliar 

a resistência ao fogo de estruturas mistas não protegidas sujeitas a incêndios reais. 

Como as orientações de dimensionamento dadas neste documento estão direcionadas 

para compartimentos genéricos, estas podem facilmente ser aplicadas a incêndios 

padrão como foi demonstrado através dos ensaios à escala real realizados no âmbito dos 

projetos FRACOF e COSSFIRE. Obviamente, esta possibilidade fornece uma enorme 

vantagem aos projetistas no dimensionamento de edifícios metálicos de vários andares 

em situação de incêndio. O ensaio à escala real realizado em Ulster no âmbito do 

projeto FICEB concluiu que a teoria das ações membrana também pode ser aplicada a 

vigas alveoladas. 

Nos países onde os regulamentos nacionais permitem que o dimensionamento de 

edifícios ao fogo possa ser baseado no desempenho, o método de cálculo fornecido 

neste documento pode ser aplicado para verificar a resistência ao fogo da estrutura sem 

aplicação de proteção contra incêndio. Em alguns países, a aceitação desta verificação 

pode requerer uma permissão especial da autoridade nacional de controlo da construção. 

As recomendações apresentadas neste documento podem ser vistas como uma extensão 

da abordagem baseada no desempenho estrutural no âmbito da engenharia de segurança 

contra incêndio. Pretende-se que os projetos de estabilidade realizados de acordo com 

estas recomendações atinjam pelo menos o nível de segurança requerido pelas normas 

nacionais, permitindo simultaneamente diminuir os custos inerentes à construção do 

edifício. 
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Para além da resistência à curva de incêndio padrão, são apresentadas recomendações 

para o dimensionamento de edifícios sujeitos ao incêndio natural. Os incêndios naturais 

podem ser definidos no programa MACS+ usando as curvas paramétricas adotadas na 

EN 1991-1-2. Estas têm em consideração a dimensão do compartimento, a dimensão 

das aberturas e a densidade de carga de incêndio. Alternativamente, o programa 

MACS+ permite inserir curvas de temperatura-tempo a partir de um ficheiro de texto, 

permitindo a utilização dos resultados de outros modelos de incêndio. 

As recomendações aplicam-se a estruturas mistas similares ao edifício de oito pisos 

ensaiado em Cardington, como ilustrado na Figura 1.1 e Figura 1.2. 

As orientações de dimensionamento são apresentadas como guia para aplicação do 

programa MACS+, disponibilizado gratuitamente em www.arcelormittal.com/sections. 

 
 

Figura 1.1 Edifício de ensaios de Cardington antes da betonagem das lajes de pavimento 
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Figura 1.2 Estrutura metálica não protegida 
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2 BASE DE DIMENSIONAMENTO 

Este capítulo dá uma visão geral dos princípios de dimensionamentos e das premissas 

subjacentes ao desenvolvimento do método de cálculo simplificado, sendo dada 

informação mais detalhada no documento de apoio designado Bases de cálculo
(7)

. O 

tipo de estrutura a que o presente manual de dimensionamento pode ser aplicado 

encontra-se também definido no documento de apoio. 

O manual de dimensionamento foi desenvolvido a partir de investigações baseadas no 

resultado de testes ao fogo, testes à temperatura normal e análises de elementos finitos. 

2.1 Segurana contra inc°ndios 

As orientações de dimensionamento dadas no método de cálculo simplificado garantem 

que são respeitados os seguintes requisitos fundamentais de segurança contra incêndio:  

¶ Não haverá qualquer aumento do risco para a segurança de vida dos ocupantes, 

bombeiros e outros nas imediações dos edifícios em relação à prática atual; 

¶ No andar exposto ao fogo, a deformação excessiva não deverá causar a falha da 

compartimentação, ou seja, o fogo será contido no compartimento de origem e 

não se deverá alastrar horizontalmente ou verticalmente. 

2.2 Tipo de estrutura 

O manual de dimensionamento onde consta o método de cálculo simplificado é válido 

apenas para edifícios metálicos porticados com vigas e lajes mistas da seguinte forma: 

¶ Estruturas contraventadas de nós fixos; 

¶ Estruturas com ligações dimensionadas usando modelos simples; 

¶ Lajes de pavimento mistas incluindo chapa de aço perfilada, uma camada 

simples de rede de armadura e betão de massa volúmica normal ou leve, 

dimensionado de acordo com a EN 1994-1-1
(9)

; 

¶ Vigas de pavimento dimensionadas como vigas mistas de acordo com a 

EN 1994-1-1; 

¶ Vigas com aberturas de serviço; 

O manual não pode ser aplicado a: 

¶ Pavimentos construídos usando lajes de betão pré-fabricadas; 

¶ Vigas de pavimento interiores, projetadas como vigas de aço, não tendo 

comportamento misto. No entanto, as vigas periféricas de fachada podem não ser 

mistas. 

 

2.2.1 Modelos de liga«o simples 

Os modelos de ligação adotados durante o desenvolvimento do guia de cálculo 

apresentado nesta publicação consideram que os momentos fletores não são transferidos 

através das ligações. As liga»es s«o conhecidas como ñsimplesò. 
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As ligações viga-pilar que possam ser consideradas como ñsimplesò incluem ligações 

com os seguintes componentes: 

¶ chapas de extremidade flexíveis (Figura 2.1) 

¶ chapas finas (Figura 2.2) 

¶ cantoneiras de apoio da alma (Figura 2.3). 

Mais informações sobre o dimensionamento dos componentes das ligaç»es ñsimplesò 

são dadas na secção 3.6. 

 
Figura 2.1 Exemplo de uma ligação com chapas de extremidade flexíveis 

 
Figura 2.2 Exemplos de ligações com chapas finas 

 
Figura 2.3 Exemplo de uma ligação com cantoneiras de apoio da alma 
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2.2.2 Lajes e vigas de pavimento 

As orientações de dimensionamento dadas neste manual são aplicáveis a chapas de aço 

perfiladas com espessura até 80 mm, com uma camada de betão sobre a chapa perfilada 

de 60 a 130 mm. A resistência da chapa perfilada é ignorada no método de cálculo ao 

fogo mas a sua presença previne o destacamento do betão na parte inferior da laje de 

pavimento. A constituição deste tipo de pavimento está ilustrada na Figura 2.4. 

O método de cálculo pode ser usado com redes de armadura isotrópicas ou ortotrópicas, 

isto é, redes com as mesmas ou diferentes áreas de armadura em direções ortogonais. A 

categoria de aço da rede de armadura deve estar de acordo com o especificado na norma 

EN 10080
(10)

. O programa MACS+ apenas pode ser usado para redes de armadura 

electrossoldadas e não pode ser considerada mais do que uma camada. Os varões de 

reforço nas nervuras da laje mista não são necessários. 

O programa incluiu as redes electrossoldadas da série A e B, definidas pelas normas 

nacionais do Reino Unido
(11,12)

 (Tabela 2.1) e as dimensões das redes definidas pelas 

normas Francesas
(13,14)

 (Tabela 2.2), frequentemente usadas no mercado de construção 

Francês. O programa MACS+ também permite ao utilizador definir as dimensões da 

rede electrossoldada. 

Tabela 2.1 Tipo de redes de armadura definidas na norma BS 4483
(11)

 

Rede de 
referência 

Dimensões 
da rede 
(mm) 

Peso 
(kg/m

2
) 

Varões longitudinais Varões transversais 

Dimensão 
(mm) 

Área 
(mm

2
/m) 

Dimensão 
(mm) 

Área 
(mm

2
/m) 

A142 200×200 2.22 6 142 6 142 

A193 200×200 3.02 7 193 7 193 

A252 200×200 3.95 8 252 8 252 

A393 200×200 6.16 10 393 10 393 

B196 100×200 3.05 5 196 7 193 

B283 100×200 3.73 6 283 7 193 

B385 100×200 4.53 7 385 7 193 

B503 100×200 5.93 8 503 8 252 

Tabela 2.2 Tipo de redes de armadura frequentemente usadas no mercado Francês 

Rede de 
referência 

Dimensões 
da rede 
(mm) 

Peso 
(kg/m

2
) 

Varões longitudinais Varões transversais 

Dimensão 
(mm) 

Área 
(mm

2
/m) 

Dimensão 
(mm) 

Área 
(mm

2
/m) 

ST 20 150×300 2.487 6 189 7 128 

ST 25 150×300 3.020 7 257 7 128 

ST 30 100×300 3.226 6 283 7 128 

ST 35 100×300 6.16 7 385 7 128 

ST 50 100×300 3.05 8 503 8 168 

ST 60 100×300 3.73 9 636 9 254 

ST 15 C 200×200 2.22 6 142 6 142 

ST 25 C 150×150 4.03 7 257 7 257 

ST 40 C 100×100 6.04 7 385 7 385 

ST 50 C 100×100 7.90 8 503 8 503 

ST 60 C 100×100 9.98 9 636 9 636 
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Figura 2.4 Constituição típica de uma laje mista 

É importante definir as dimensões da viga usada na construção da laje de pavimento, 

assim como a sua influência no desempenho ao fogo deste tipo de estrutura. O projetista 

necessitará de pormenores sobre o tamanho de série, a classe de aço e o grau da ligação 

ao corte disponível para cada viga existente na laje de pavimento. O programa MACS+ 

permite ao utilizador escolher uma secção para a viga a partir de uma lista predefinida 

de várias dimensões incluindo as secções I e H Britânicas, Europeias e Americanas mais 

comuns. 

2.3 Zonas de dimensionamento da laje 

O método de cálculo requer que o projetista divida o pavimento em várias zonas de 

dimensionamento como se pode ver na Figura 2.5. As vigas no perímetro dessas zonas 

de dimensionamento devem ser dimensionadas para atingir a resistência ao fogo 

pretendida para a laje de pavimento e por isso serão normalmente protegidas ao fogo. 

Uma zona de dimensionamento da laje deverá respeitar os critérios seguintes: 

¶ Cada zona deverá ser retangular; 

¶ Cada zona deverá ser limitada por vigas em todo o seu perímetro; 

¶ As vigas existentes numa zona deverão estar todas orientadas numa direção; 

¶ Os pilares não devem estar localizados no interior de uma zona de 

dimensionamento da laje, podendo estar localizados no perímetro da zona de 

dimensionamento; 

¶ Para tempos de resistência ao fogo superiores a 60 minutos ou quando usadas as 

curvas de incêndio paramétricas, todos os pilares devem estar restringidos por 

pelo menos uma viga protegida em cada direção ortogonal. 

Todas as vigas no interior da zona de dimensionamento podem ser deixadas sem 

proteção, desde que a resistência ao fogo da zona de dimensionamento se mostre 

adequada usando o programa MACS+. A dimensão e o espaçamento destas vigas não 

protegidas não são críticos para o desempenho estrutural em situação de incêndio. 

Na Figura 2.5 apresenta-se um exemplo de uma zona de dimensionamento da laje. 
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Figura 2.5 Exemplo de uma zona de dimensionamento da laje 

2.4 Combina«o de a»es 

A combinação de ações para o dimensionamento em situações de acidente dada no 

ponto 6.4.3.3 e o Quadro A1.3 da EN 1990
 (15)

 devem ser usadas para realizar as 

verificações dos estados limites últimos em situação de incêndio. Apenas com ações 

permanentes desfavoráveis e sem a presença de ações de pré-esforço, a combinação de 

ações a considerar é: 

( ) ää +++ iij QQAG k,,2k,12,11,1dsup,k,  or yyy  

com: 

Gk,j,sup valor característico da ação permanente desfavorável 

Ad  valor de cálculo de uma ação de acidente 

Qk,1 e Qk,i valor característico da ação variável de base e acompanhante, 

respetivamente 

ɣ1,1 coeficiente para a determinação do valor frequente da ação variável 

de base  

ɣ2,i coeficiente para a determinação do valor quase-permanente de uma 

ação variável 

O uso de qualquer um dos coeficientes y1,1 ou y2,1 com Qk,1 deve ser o especificado no 

Anexo Nacional. O Anexo Nacional do país onde o edifício será construído deve ser 

consultado para determinar qual dos coeficientes usar. 

Os valores utilizados para os coeficientes y referem-se à categoria da ação variável a 

que são aplicados. Os valores recomendados para os coeficientes y para edifícios 

encontram-se no Quadro A1.1 da EN 1990. Esses valores são confirmados ou 

modificados consoante o Anexo Nacional do mesmo Eurocódigo. Os valores dos 

coeficientes y para edifícios no Reino Unido e em França encontram-se na Tabela 2.3. 

Para pavimentos que permitam que as cargas sejam distribuídas lateralmente, as 

seguintes cargas uniformemente distribuídas são dadas para divisórias amovíveis no 

ponto 6.3.1.2(8) da EN 1991-1-1
(16)

: 

 

Unprotected
beam

Fire protected
beam

Viga não 
protegida 

Viga 
protegida 
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¶ Divisórias amovíveis com peso próprio ¢ 1.0 kN/m comprimento de parede: 

qk = 0.5 kN/m
2
; 

¶ Divisórias amovíveis com peso próprio ¢ 2.0 kN/m comprimento de parede: 

qk = 0.8 kN/m
2
; 

¶ Divisórias amovíveis com peso próprio ¢ 3.0 kN/m comprimento de parede: 

qk = 1.2 kN/m
2
; 

¶ Divisórias amovíveis com peso próprio > 3.0 kN/m comprimento de parede 

devem ser permitidas consoante a sua localização. 

Os valores recomendados para as sobrecargas em pavimentos são dados no Quadro 6.2 

da EN 1991-1-1, valores esses que podem ser modificados pelo Anexo Nacional do 

mesmo documento. A Tabela 2.4 apresenta os valores recomendados pelo Eurocódigo e 

os valores dados nos Anexos Nacionais Britânico e Francês para as sobrecargas no 

pavimento de um escritório. 

Tabela 2.3 Valores dos coeficientes y  

Ações Valores 
recomendados 
no Eurocódigo 

Valores do 
Anexo Nacional 

Britânico 

Valores do 
Anexo Nacional 

Francês 

1y  2y  1y  2y  1y  2y  

Zonas de habitação, de 
escritório e de tráfego onde: 

30 kN < peso veículo ¢ 160 kN 

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

Zonas de armazenamento 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 

Outra* 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 

* As ações climatéricas não estão incluídas 

Tabela 2.4 Sobrecargas no pavimento de um edifício de escritórios 

Categoria das 
zonas carregadas 

Valores recomendados 
no Eurocódigo 

Valores do Anexo 
Nacional Britânico 

Valores do Anexo 
Nacional Francês 

qk (kN/m
2
) Qk (kN) qk (kN/m

2
) Qk (kN) qk (kN/m

2
) Qk (kN) 

B ï Escritórios 3.0 4.5 2.5* ou 
3.0** 

2.7 3.5 ï 5.0 15.0 

* Nível do piso acima do solo 
** Nível do piso ao nível ou abaixo do nível do solo 

2.5 Exposi«o ao fogo 

As recomendações dadas no método de cálculo simplificado podem ser aplicadas aos 

edifícios em que os elementos estruturais sejam considerados como estando expostos à 

curva de incêndio padrão ou às curvas paramétricas, ambas definidas na EN 1991-1-2. 

Pode também ser utilizado um modelo avançado para definir a curva temperatura-tempo 

para um cenário de incêndio natural. A curva temperatura-tempo resultante deve ser 

inserida no programa MACS+ na forma de um ficheiro de texto. 

Em qualquer caso, devem ser seguidas as disposições normais adotadas nos 

regulamentos nacionais relativas aos meios de evacuação. 
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2.5.1 Resist°ncia ao fogo 

Os tempos recomendados nos regulamentos nacionais para a resistência ao fogo dos 

elementos de construção nos vários tipos de edifícios são dados na Tabela 2.5 e na 

Tabela 2.6. 

As recomendações que se seguem são para edifícios em que seja necessário que os 

elementos estruturais tenham resistência ao fogo superior a 180 minutos. Desde que 

essas recomendações sejam seguidas, os edifícios com estruturas mistas irão manter a 

sua capacidade de suporte de carga para esse tempo de resistência ao fogo, quando 

qualquer compartimento estiver sujeito à curva de incêndio padrão
(1)

. 

Todos os edifícios de estrutura metálica e mista com lajes mistas podem ser 

considerados capazes de atingir resistência ao fogo de 15 minutos sem proteção ao fogo, 

e assim não são dadas recomendações específicas neste caso. 

Tabela 2.5 Resumo dos requisitos de resistência ao fogo do Documento B
(8)

 aprovado em 

Inglaterra e País de Gales 

 
 

Resistência ao fogo (min) 
para a altura até ao último 

andar (m)  

<5 ¢18 ¢30 >30 

Residencial 
(não-doméstico) 

30 60 90 120 
 
 

 

Escritório 30 60 90 120* 

Lojas, comércio, 
espetáculos e reuniões 

públicas 
30 60 90 120* 

Parques de 
estacionamento fechados 

30 60 90 120* 

Parques de 
estacionamento abertos 

lateralmente 
15 15 15 60 

O Documento B aprovado permite que os tempos de resistência ao fogo sejam reduzidos de 60 para 30 
minutos ou de 90 para 60 minutos, para a maioria das categorias de utilização. 

 
* É obrigatória a existência de Sprinklers, mas a resistência ao fogo do andar pode ser apenas de 90 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roof

Height of top
storey measured 
from upper floor
surface of top
floor to ground
level on lowest
side of building

Height of top storey excludes
roof-top plant areas

Altura do topo 

do edifício 

medida a partir 

da superfície do 

último piso até 

ao nível do solo 

no lado mais 

baixo do edifício 

Telhado 

A altura até ao último andar 

exclui a altura das áreas da 

planta do telhado 
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Tabela 2.6 Resumo dos requisitos de resistência ao fogo das Normas Francesas 

Residencial (não-doméstico) 

< 2 
andares 

2 andares < 
éÒ 4 andares 

4 andares 
< é Ò 28 m 

28 m < H < 

50 m 
> 50 m 

R15 R30 R60 R90 R120 

 
Andar térreo 

Altura do 
último 

andar Ò 
8 m 

Altura do 
último 

andar > 
8 m 

Altura do 
último 

andar > 
28 m 

Escritório
1
 0 R60 R 120 

Lojas, 
comércio, 

espetáculos 
e reuniões 
públicas 

< 100 pessoas 0 R60 

R120 < 1500 pessoas R30 R60 

> 1500 pessoas R30 R60 R90 

 Andar 
térreo 

> 2 andares Altura do último andar > 28 m 

Parques de estacionamento 
fechados 

R30 R60 R90 
Parques de estacionamento 

abertos lateralmente 

Nota: 
1    

Escritório que não é aberto ao público 
 H é a altura do último andar 

 

2.5.2 Inc°ndio natural (curvas de inc°ndio param®tricas) 

O programa MACS+ permite considerar o efeito de um incêndio natural usando as 

curvas de incêndio paramétricas definidas no Anexo A da EN 1991-1-2
(4)

. É importante 

salientar que este é um anexo informativo e que o seu uso pode não ser permitido em 

alguns países da Europa, como por exemplo em França. Antes do projeto final ser 

realizado, o projetista deve consultar o Anexo Nacional relevante. 

Usando esta curva de incêndio paramétrica, o programa define a temperatura no 

compartimento tendo em conta: 

¶ a dimensão do compartimento: 

o comprimento do compartimento 

o largura do compartimento 

o altura do compartimento 

¶ a altura e a área das aberturas: 

o altura da abertura 

o largura da abertura 

o percentagem aberta da abertura 

¶ a quantidade de combustíveis e a sua distribuição no compartimento: 

o carga de incêndio 

o fator de combustão 

o taxa de libertação de calor 

¶ as propriedades térmicas da envolvente do compartimento. 

 

A temperatura de um incêndio paramétrico normalmente aumenta mais depressa do que 

o incêndio padrão nas fases iniciais mas, como os combustíveis são consumidos, a 
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temperatura irá diminuir rapidamente. As temperaturas num fogo padrão aumentam 

indefinidamente. 

Na Figura 2.6 apresentam-se a curva de incêndio padrão e uma curva paramétrica típica. 

 
Figura 2.6 Comparação entre uma curva de incêndio paramétrica típica e a curva de incêndio 

padrão 
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3 RECOMENDA¢ìES PARA OS ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS  

3.1 Zona de dimensionamento da laje 

Cada pavimento deverá ser divido em zonas de dimensionamento que vão de encontro 

ao critério dado na secção 2.3. 

A divisão de um pavimento em várias zonas de dimensionamento está ilustrada na 

Figura 3.1. As zonas do pavimento designadas por óAô inserem-se no âmbito do 

programa MACS+ e a sua capacidade de suporte de carga em situação de incêndio pode 

ser determinada usando o programa. A zona designada por óBô est§ fora do ©mbito do 

programa MACS+ porque contém um pilar no interior da zona e vigas que não 

distribuem esforços na mesma direção. 

Na Figura 3.2 ilustra-se uma zona de dimensionamento da laje, apresentando-se as 

designações das vigas usadas no programa MACS+. O dimensionamento normal 

assume que as cargas do pavimento são suportadas pelas vigas secundárias, que por sua 

vez são suportadas pelas vigas principais. 

O método de cálculo ao fogo assume que no estado limite último em situação de 

incêndio, a resistência das vigas internas não protegidas baixa significativamente, 

deixando a laje mista como um elemento que distribui os esforços em duas direções 

simplesmente apoiado em todo o seu perímetro. Com o fim de assegurar que a laje pode 

desenvolver as ações de membrana, o programa MACS+ calcula o momento aplicado a 

cada viga periférica como o resultado das ações na zona de dimensionamento da laje. 

Na prática, para manter o apoio vertical no perímetro da zona de dimensionamento, o 

programa calcula o grau de utilização e consequentemente a temperatura crítica dessas 

vigas periféricas. A proteção ao fogo para essas vigas deve ser dimensionada tendo 

como base esta temperatura crítica e o tempo de resistência ao fogo requerido para a laje 

de pavimento, que deve estar de acordo com as normas nacionais. A temperatura crítica 

e o grau de utilização para cada viga periférica são indicados do Lado A para o Lado D 

da zona de dimensionamento, como se pode ver na Figura 3.2. 

Como referido na secção 2.2.2, a restrição ao uso do programa MACS+ é que, para 

resistência ao fogo igual ou superior a 60 minutos, as fronteiras da zona de 

dimensionamento devem alinhar-se com a malha de pilares e as vigas periféricas devem 

ser protegidas. Para resistência ao fogo de 30 minutos, esta restrição não se aplica e as 

fronteiras da zona não precisam de estar alinhadas com a malha de pilares. Por exemplo, 

na Figura 3.1, as zonas A2 e A3 têm pilares em apenas dois cantos e poderiam apenas 

ser consideradas como zonas de dimensionamento de um pavimento que necessite de 

resistência ao fogo não superior a 30 minutos. 
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Legenda da figura 

A(i): Estas zonas podem ser dimensionadas usando o 
programa MACS+ 
A(1) Qualquer tempo de resistência ao fogo 
A(2) e A(3) apenas 30 minutos de resistência ao fogo 

B: Fora do âmbito do programa 
MACS+ 

 
Figura 3.1 Possíveis zonas de dimensionamento de um pavimento 

 
Figura 3.2 Definição do vão 1 (L1) e do vão 2 (L2) e a disposição da viga para uma zona de 
dimensionamento num edifício que requer resistência ao fogo igual ou superior a 60 minutos. 

3.2 Laje de pavimento e vigas 

O programa MACS+ calcula a capacidade de suporte de carga da laje de pavimento e 

das vigas não protegidas no estado limite último em situação de incêndio. Como o 

modelo de cálculo simplificado, implementado no programa, assume que a laje terá 

apoio adequado no seu perímetro, também calcula a temperatura crítica de cada viga 

periférica com base na capacidade de suporte de carga da zona de dimensionamento da 

laje. 

3.2.1 C§lculo da temperatura da laje de pavimento 

A distribuição de temperatura numa laje mista pode ser determinada usando um modelo 

de cálculo por diferenças finitas ou elementos finitos tendo em conta a forma exata da 

laje e respeitando os princípios e regras do ponto 4.4.2 da EN 1994-1-2
(6)

. 

Em alternativa, a distribuição de temperatura numa laje mista não protegida sujeita ao 

incêndio padrão pode ser determinada a partir dos valores dados na Tabela 3.1, 

estabelecida de acordo com a EN 1992-1-2
(17)

 e o seu Anexo Nacional, dependendo da 

altura efetiva da laje, heff, definida no ponto D.4 do Anexo D da EN 1994-1-2. 

 

Stairs Core

A(3)

A(2)

A(1)

Stairs

B

Escadas 

Escadas Corete NúcleoEscadas

Escadas

 

SIDE A

SIDE C

S
ID

E
 D

S
ID

E
 B

L

1L

2

Unprotected
internal
beams

Protected
perimeter
beams

LADO Ã 

LADO C 

L
A

D
O

 D
 

L
A

D
O

 B
 

Vigas internas 

não protegidas 

Vigas de 

perímetro 

protegidas 

Vigas 

periféricas 

protegidas

Vigas internas 

não protegidas

Vigas 

periféricas 

protegidas
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Tabela 3.1 Distribuição de temperatura numa laje (heff, max = 150 mm) quando exposta ao 
incêndio padrão de 30 a 180 min 

Distância 
x 

[mm] 

Temperatura na laje de betão qc [°C] 
 

 

 

 
 

30 
min 

60 
min 

90 
min 

120 
min 

180 
min 

2.5 675 831 912 967 1 042 

10 513 684 777 842 932 

20 363 531 629 698 797 

30 260 418 514 583 685  

40 187 331 423 491 591 

 

50 135 263 349 415 514 

60 101 209 290 352 448 

70 76 166 241 300 392 

80 59 133 200 256 344 

 

90 46 108 166 218 303 

100 37 89 138 186 267 

110 31 73 117 159 236 

120 27 61 100 137 209 

231

21 2
tan

2

??? -+
=F - h

p
 130 24 51 86 119 186 

140 23 44 74 105 166 

150 22 38 65 94 149  

 

A partir da distribuição de temperatura apresentada na Tabela acima, podem ser 

determinados os três parâmetros seguintes: 

¶ q2 : temperatura da face exposta da laje; 

¶ q1 : temperatura da face não exposta da laje; 

¶ qs : temperatura da laje ao nível da rede de armadura. 

Quando sujeita ao incêndio padrão, os seguintes valores de x devem ser usados para 

determinar as temperaturas q1, q2, e qs a partir da Tabela 3.1: 

¶ Para q2, x = 2.5 mm; 

¶ Para q1, x = heff; 

¶ Para qs, x = h1 - d + 10 ū (d: distância entre o eixo da rede de armadura e a face 

não exposta de betão; ū: ver Tabela 3.1). 

 

 

Lower face of the slab 

exposed to the fire

Face inferior da laje 

exposta ao fogo 
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3.2.2 C§lculo da temperatura de vigas mistas n«o protegidas 

As temperaturas de uma viga de aço não protegida sujeita à curva ISO podem ser 

determinadas de acordo com o ponto 4.3.4.2.2 da EN 1994-1-2. De forma a facilitar o 

uso deste método de cálculo, são dadas temperaturas na Tabela 3.2 para secções 

transversais em aço não protegidas em função do fator de massividade modificado (tido 

como o fator de massividade multiplicado pelo fator de correção para o efeito de 

sombra) e da duração da exposição ao fogo. 

Tabela 3.2 Temperatura numa secção transversal em aço não protegida sujeita à curva ISO 

Fator de 
massividade 
modificado 

öö
÷

õ
ææ
ç

å

i

i
sh

V

A
k  

[m
-1

] 

Temperatura da secção transversal em aço qa [°C] 

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 

0 432 736 942 1 030 1 101 

30 555 835 987 1 039 1 104 

40 637 901 995 1 042 1 106 

50 691 923 997 1 043 1 106 

60 722 931 999 1 044 1 107 

70 734 934 1 000 1 045 1 107 

80 742 936 1 001 1 046 1 108 

90 754 937 1 001 1 046 1 108 

100 768 938 1 002 1 046 1 108 

110 782 939 1 002 1 047 1 108 

120 793 939 1 003 1 047 1 108 

130 802 940 1 003 1 047 1 109 

140 810 940 1 003 1 047 1 109 

150 815 941 1 003 1 047 1 109 

200 829 942 1 004 1 048 1 109 

500 838 944 1 005 1 048 1 109 

 

3.2.3 Dimensionamento ao fogo de uma laje de pavimento 

Capacidade de suporte de carga de uma laje de pavimento mista 

Quando se calcula a capacidade de suporte de carga de cada zona de dimensionamento 

da laje, a resistência da laje mista e das vigas não protegidas são calculadas 

separadamente. Assume-se que a laje não tem continuidade ao longo do perímetro da 

zona de dimensionamento da laje. A carga que pode ser suportada pelo comportamento 

à flexão da laje mista na zona de dimensionamento da laje é calculada com base num 

mecanismo de colapso de limite inferior considerando um padrão de linhas de rotura 

como ilustrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Padrão de linhas de rotura, usado para calcular a resistência da laje 

O valor da resistência calculada usando o mecanismo de limite inferior é melhorado 

considerando o efeito benéfico das ações de membrana de tração associado a grandes 

deslocamentos. Esta melhoria aumenta com o aumento da deformação vertical da laje 

até à ocorrência da rotura devido à rotura da armadura em toda a extensão do menor vão 

ou a rotura de compressão do betão nos cantos da laje, como se mostra na Figura 3.4. 

Como o método de cálculo não permite calcular a deformação no instante da rotura, o 

valor da deformação considerado quando se calcula o acréscimo de resistência devido 

ao efeito de membrana é baseado numa estimativa conservativa da deformação da laje 

que inclui o efeito da curvatura térmica da laje e a deformação da armadura, como se 

mostra de seguida. 

( )
8

35.0

2.19

22

12 L

E

f

h

lTT
w

a

y

eff
ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+

-
=
a

 

A flecha permitida devido à extensão da armadura está também limitada pela seguinte 

expressão: 

( )
302.19

2

12 l

h

lTT
w

eff

+
-

¢
a

 

onde: 

(T2 ï T1) é a diferença de temperatura entre o topo e a superfície inferior da laje 

L  é a maior dimensão da zona de dimensionamento da laje 

l  é a menor dimensão da zona de dimensionamento da laje 

fy  é a tensão de cedência da rede de armadura 

E  é o módulo de elasticidade do aço 

heff  é a altura efetiva da laje mista 

a  é o coeficiente de dilatação térmica do betão. 

Todos os ensaios disponíveis mostram que este valor de deformação será excedido antes 

da ocorrência da falha da capacidade de suporte de carga da laje. Isto implica que a 

resistência prevista usando o método de cálculo será conservativa em comparação com 

o seu desempenho real. 

 

 

Linhas de rotura

Simplesmente 

apoiada nos 4 

lados
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A deformação total da laje está também limitada pela seguinte expressão: 

30

lL
w

+
¢  

 
(a) Rotura de tração da armadura 

 

 

 
(b) Rotura de compressão do betão 

 
Figura 3.4 Modos de rotura possíveis num pavimento misto 

A resistência residual de flexão das vigas mistas não protegidas é então adicionada à 

resistência melhorada da laje para obter a resistência total do sistema completo. 

Comportamento ¨ estanquidade e ao isolamento t®rmico da laje mista 

O programa MACS+ não verifica explicitamente o critério de estanquidade ou de 

isolamento térmico da laje de pavimento. Assim, o projetista deve assegurar que a altura 

da laje escolhida é suficiente para assegurar o critério de isolamento térmico necessário, 

em conformidade com as recomendações dadas na EN 1994-1-2. 

Para assegurar que a laje mista mantém a sua estanquidade durante o incêndio e que as 

ações de membrana se podem desenvolver, deve ter-se cuidado em assegurar que a rede 

de armadura está corretamente sobreposta. Isto é especialmente importante na região 

 

Full depth crack Compression failure of concrete

Edge of slab moves towards centre
of slab and 'relieves' the strains in
the reinforcement in the short span

Yield-line pattern

Reinforcement in
longer span fractures

Rotura da armadura no 

maior vão 

Rotura de compressão do betão Fissura de espessura total 

Linha de rotura padrão O bordo da laje move-se em direção 

ao centro da laje e ñaliviaò as tens»es 

na armadura no menor vão 

 

Edge of slab moves towards centre
of slab and 'relieves' the strains in
the reinforcement in the short span

Yield-line pattern

Concrete crushing due 
to in-plane stresses
Esmagamento do betão 

devido a tensões planas 

Linha de rotura padrão 
O bordo da laje move-se em direção 

ao centro da laje e ñalivaò as tens»es 

na armadura no menor vão 
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das vigas não protegidas e em torno dos pilares. Mais informação sobre o comprimento 

de sobreposição necessário e a colocação da rede de armadura é dada na secção 3.3. 

 

3.2.4 Dimensionamento ao fogo de vigas no per²metro da zona de 
dimensionamento da laje 

As vigas ao longo do perímetro da zona de dimensionamento da laje, identificadas de A 

a D na Figura 3.2, devem possuir a mesma resistência ao fogo que exigida para a laje de 

pavimento, de forma a proporcionar o apoio vertical necessário ao perímetro da zona de 

dimensionamento da laje. Isto resulta normalmente na necessidade de utilizar proteção 

passiva contra incêndio nestas vigas. 

O programa MACS+ calcula o efeito das ações de dimensionamento sobre estas vigas 

periféricas e o momento resistente da viga à temperatura normal, de forma a calcular o 

grau de utilização de cada viga periférica, que é calculado de acordo com o ponto 4.2.4 

da EN 1993-1-2, como se mostra de seguida. 

d,0fi,

dfi,

0
R

E
=m  

onde: 

Efi,d é o momento atuante na viga em situação de incêndio 

Rfi,d,0  é o momento resistente da viga no instante t = 0. 

Depois de calculado o grau de utilização, o programa pode calcular a temperatura crítica 

do banzo inferior das vigas periféricas. Esta temperatura crítica é reportada no ficheiro 

de saída de resultados do programa MACS+ para usar quando se especifica a proteção 

contra incêndio necessária a cada viga periférica da zona de dimensionamento da laje. 

Todos os detalhes sobre o método de cálculo podem ser obtidos a partir do documento 

de apoio
(7)

 ao programa MACS+ designado ñBases de c§lculoò. 

Para vigas periféricas com zonas de dimensionamento da laje em ambos os lados, deve 

usar-se o menor valor da temperatura crítica, dado pelo dimensionamento das zonas 

adjacentes, para determinar a proteção ao fogo a aplicar nessa viga periférica. O método 

de cálculo para uma viga periférica partilhada por duas zonas de dimensionamento da 

laje é descrito no Caso Prático (ver capítulo 5). 

Ao especificar a proteção contra incêndio para vigas periféricas, o fornecedor de 

proteção contra incêndio deve indicar qual é o fator de massividade do elemento a ser 

protegido e o tempo de resistência ao fogo pretendido, assim como a temperatura crítica 

do elemento. Os fabricantes de proteção contra incêndio mais conceituados possuem 

uma avaliação dos seus produtos para várias temperaturas que foi obtida de acordo com 

a EN 13381-4
(18)

, para materiais não reativos, ou de acordo com a EN 13381-8
(19)

, para 

materiais reativos (tinta intumescente). As tabelas de dimensionamento para proteção ao 

fogo que relacionam o fator de massividade com a espessura de proteção baseiam-se 

num único valor de avaliação da temperatura, que deve ser menor ou igual à 

temperatura crítica do elemento. 
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3.3 Detalhes da armadura 

A tensão de cedência e a ductilidade da armadura de aço devem ser especificadas em 

concordância com a EN 10080. A EN 10080 considera que a tensão de cedência 

característica da armadura deve estar compreendida entre 400 MPa e 600 MPa, 

dependendo do mercado nacional. 

Na maioria dos países, as normas nacionais para a especificação da armadura podem 

ainda existir como Informação Complementar Não Contraditória (ICNC), como uma 

gama comum de classes de aço que não foram adotados na EN 10080. 

Nas lajes mistas, a função principal da rede de armadura é controlar a fissuração do 

betão. Desta forma, a rede de armadura tende a ser localizada o mais perto possível da 

superfície de betão enquanto mantém a altura mínima de recobrimento de betão 

necessária para proporcionar durabilidade adequada, de acordo com a EN 1992-1-1
(20)

. 

Em situação de incêndio, a posição da rede afetará a temperatura da mesma e o braço do 

binário quando se calcular a resistência à flexão. Tipicamente, atinge-se um 

desempenho adequado ao fogo com a rede de armadura colocada entre 15 mm e 45 mm 

abaixo do topo da superfície de betão. 

A secção 3.3.1 dá informação geral respeitante aos detalhes da armadura. Informação 

adicional pode ser obtida a partir das Partes 1-1 e 1-2 do EC4
(6,9)

 ou em especificações 

nacionais como aquelas que são dadas na referência
(21)

. 

 

3.3.1 Pormenoriza«o da rede de armadura 

Tipicamente, os elementos da rede de armadura têm 4.8 m por 2.4 m e por isso devem 

ser sobrepostos para dar continuidade ao reforço. Assim, deve-se especificar os 

comprimentos de sobreposição necessários e colocar no local fiscalização adequada 

para assegurar que estes pormenores são implementados. Os comprimentos de 

sobreposição adequados são dados no ponto 8.7.5 da EN 1992-1-1
(20)

 ou podem estar de 

acordo com a Tabela 3.3. O comprimento de sobreposição mínimo para a rede de 

armadura deve ser 250 mm. Idealmente, a rede deve ser fornecida com óextremidades 

salientesô, como se mostra na Figura 3.5, para eliminar a acumulação de varões nas 

zonas de sobreposição. Frequentemente será económico utilizar redes electrossoldadas 

prontas a montar em obra, de forma a reduzir os desperdícios. 

 
 

Figura 3.5 Rede de armadura com extremidades salientes 

 

Flying

ends

Extremidades 

salientes 
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Tabela 3.3 Comprimentos de sobreposição recomendados para redes de armadura 

electrossoldadas 

Tipo de armadura 
Tipo de 
var«o 

Classe de bet«o 

LC 
25/28 

NC 
25/30 

LC 
28/31 

NC 
28/35 

LC 
32/35 

NC 
32/40 

Var«o de classe 
500 de di©metro d 

Nervurado 50d 40d 47d 38d 44d 35d 

Var»es de 6 mm Nervurado 300 250 300 250 275 250 

Var»es de 7 mm Nervurado 350 300 350 275 325 250 

Var»es de 8 mm Nervurado 400 325 400 325 350 300 

Var»es de 10 mm Nervurado 500 400 475 400 450 350 

Notas: 
Estas recomendações podem ser conservativamente aplicas ao dimensionamento de acordo com a 
EN 1992-1-1. 
Quando uma sobreposição ocorre no topo da secção e a cobertura mínima é menor do que duas 
vezes a dimensão da armadura sobreposta, o comprimento de sobreposição deve ser multiplicado 
por um fator igual a 1.4. 
Os tipos de varões estão definidos na EN 10080. 
O comprimento de sobreposição mínimo para os varões e para as redes electrossoldadas deve ser 
300 mm e 250 mm, respetivamente. 

 

3.3.2 Pormenores necess§rios para o bordo da laje mista 

Os pormenores da armadura no bordo da laje mista terão um efeito importante no 

desempenho das vigas de bordo e da laje de pavimento em situação de incêndio. Estas 

orientações são baseadas nas melhores recomendações práticas para a conceção e 

construção de lajes de pavimento mistas, de forma a cumprir os requisitos necessários 

ao dimensionamento do compartimento a elevadas temperaturas. O método de cálculo 

ao fogo e o procedimento apresentado neste documento assumem que a laje mista é 

construída de acordo com estas recomendações. 

 

 
Figura 3.6  Definição do remate de bordadura 

 

O bordo da laje mista é geralmente realizado através de remates de bordadura feitos a 

partir de chapas finas de aço galvanizado fixado à viga da mesma forma que a chapa 

perfilada, como se mostra na Figura 3.6. Nos casos onde a viga de bordo é 

dimensionada para atuar em conjunto com a laje de betão, são necessárias barras de 

reforço em forma de U para prevenir a fissuração longitudinal da laje de betão. Estas 
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barras de reforço também asseguram que a viga de bordo é adequadamente conectada à 

laje quando se usa este método de cálculo simplificado. 

Na Figura 3.7 podem-se ver alguns detalhes típicos do bordo da laje, de acordo com as 

duas orientações possíveis das nervuras da chapa perfilada. Nos casos em que as 

nervuras da chapa perfilada estão dispostas transversalmente à viga de bordo e à consola 

de pequeno vão, o remate de bordadura pode ser fixo da forma sugerida na Figura 3.7 

(a). O comprimento da consola deve ser inferior a 600 mm, dependendo da altura da laje 

e do tipo de chapa perfilada utilizado. 

O caso mais difícil acontece quando as nervuras da chapa perfilada estão dispostas 

paralelamente à viga de bordo, e é necessário que a laje acabada se prolongue além da 

viga metálica numa distância pequena, tornando o bordo longitudinal da chapa perfilada 

não apoiado (ver Figura 3.7 (b)). Quando o prolongamento da laje é superior a 

aproximadamente 200 mm (dependendo dos detalhes específicos), o remate de 

bordadura deve apoiar-se em vigas em consola ligadas à viga de bordo, como se pode 

ver na Figura 3.7 (c). Estas vigas em consola são geralmente inferiores a 3 m, e devem 

ser dimensionadas e pormenorizadas pelo projetista estrutural como parte do projeto de 

estruturas metálicas. 

 
 

Figura 3.7 Pormenores típicos de bordo 
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3.4 Dimensionamento de vigas de bordo n«o mistas 

É prática comum realizar o dimensionamento das vigas considerando-as não mistas, no 

caso de vigas no bordo das lajes. Isto acontece devido ao facto de os custos do reforço 

para cumprimento dos requisitos ao esforço transverso serem superiores aos custos de 

instalação de uma viga não mista ligeiramente mais pesada. Para o dimensionamento ao 

fogo, é importante que a laje de pavimento seja adequadamente ligada às vigas de 

bordo, uma vez que estas vigas estarão no bordo das zonas de dimensionamento da laje. 

Embora, geralmente, não seja necessário para o dimensionamento de vigas de bordo não 

mistas, este manual recomenda que a distância entre os conectores de corte não seja 

superior a 300 mm e que as barras de reforço em forma de U sejam posicionadas em 

torno dos conectores de corte, como descrito na secção 3.3.2. 

As vigas de bordo têm frequentemente a dupla função de suportar os pavimentos e as 

fachadas. É importante que a deformação das vigas de bordo não afete a estabilidade 

das fachadas, pois poderia aumentar o perigo para os bombeiros e outros na vizinhança. 

Isto não se refere ao perigo da quebra de vidro que resulta do choque térmico, que 

apenas pode ser resolvido através do uso de materiais especiais ou sistemas de extinção 

automáticos. A deformação excessiva na fachada pode aumentar o perigo, 

particularmente quando um edifício é alto e revestido em alvenaria, levando a que possa 

haver destacamento dos tijolos. 

3.5 Pilares 

As orientações dadas neste documento vão no sentido de que os danos estruturais e a 

propagação do incêndio estejam limitados ao compartimento onde deflagra o incêndio. 

Desta forma, os pilares (exceto nos andares de topo) devem ser dimensionados para o 

tempo de resistência ao fogo pretendido ou dimensionados para resistir ao incêndio 

natural (paramétrico). 

No caso de pilares em aço, qualquer proteção ao fogo aplicada deve estender-se ao 

longo da altura total do pilar, incluindo a zona de ligação (ver Figura 3.8). Isto irá 

assegurar que não ocorre esmagamento local do pilar e que o dano estrutural é limitado 

ao pavimento. 

 

 
 

Figura 3.8 Extensão da proteção ao fogo em pilares 
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Se forem usados pilares mistos de aço e betão, a proteção ao fogo aplicada às vigas de 

aço ligadas a esses pilares tem de cobrir a zona de ligação de cada pilar ao longo da 

altura correspondente à altura máxima de todas as vigas metálicas ligadas. A espessura 

da proteção ao fogo deve ser a maior de todas as espessuras aplicadas às vigas de aço 

ligadas ao pilar. 

3.6 Liga»es 

Como referido na secção 2.2.1, os valores dados pelo método de cálculo referem-se a 

liga»es ósimplesô, tais como aquelas com chapas de extremidade flexíveis, chapas finas 

e cantoneiras de apoio da alma. 

O edifício com estrutura metálica ensaiado em Cardington continha ligações com 

chapas de extremidade flexíveis e chapas finas. Durante a fase de arrefecimento dos 

ensaios ao fogo de Cardington observaram-se falhas parciais e totais de algumas 

ligações. No entanto, não ocorreu nenhuma falha da estrutura. 

No caso em que a chapa foi ñarrancadaò da extremidade da viga, não ocorreu colapso 

porque a laje de pavimento redistribuiu o esforço de corte. Isto realça o papel 

importante da laje de pavimento mista, que pode ser atingida com a sobreposição 

adequada da armadura. 

As resistências das ligações simples devem ser verificadas usando as regras dadas na 

EN 1993-1-8
(24)

. 

3.6.1 Classifica«o das liga»es 

Os pormenores das ligações devem cumprir as suposições feitas no modelo de cálculo. 

Na EN 1993-1-8 são dadas três classificações das ligações: 

¶ rotuladas ï ligações que transferem esforços de corte internos sem transferirem 

momentos significativos; 

¶ semi-rígidas ï ligações que não satisfazem os critérios das ligações rotuladas ou 

rígidas; 

¶ rígidas ï ligações que garantem continuidade total. 

No ponto 5.2 da EN 1993-1-8 encontram-se princípios para a classificação das ligações, 

baseados na sua espessura e resistência, devendo também considerar-se a capacidade de 

rotação (ductilidade) da ligação. 

Como referido a secção 2.2.1, os valores dados pelo método de cálculo simplificado 

foram preparados considerando-se o uso de ligações rotuladas (simples). Para assegurar 

que a ligação não transfere momentos fletores significativos, e por isso é uma ligação 

ósimplesô, esta deve ter ductilidade suficiente para permitir um grau de rota«o. Isto 

pode ser conseguido pela pormenorização da ligação de modo a que esta cumpra os 

limites geométricos. Nos documentos do Acess-steel
(26)

 são dadas orientações sobre os 

limites geométricos e a dimensão inicial para assegurar uma ductilidade suficiente da 

ligação. 
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3.6.2 Chapas de extremidade 

Existem dois tipos básicos de ligações com chapas de extremidade: altura parcial e 

altura total. A SN013
(26)

 recomenda o uso de: 

¶ chapas de extremidade de altura parcial quando VEd ¢ 0.75 Vc,Rd 

¶ chapas de extremidade de altura total quando 0.75 Vc,Rd <  VEd ¢ Vc,Rd 

onde: 

VEd é o esforço transverso atuante aplicado à ligação 

Vc,Rd é a resistência ao corte da viga suportada. 

A resistência dos componentes da ligação deve ser verificada de acordo com os 

requisitos dados na EN 1993-1-8. Para situações de projeto persistentes e transitórias, as 

seguintes resistências necessitam de ser verificadas à temperatura ambiente: 

¶ elemento de apoio ao esmagamento 

¶ chapa de extremidade ao esforço transverso (secção bruta) 

¶ chapa de extremidade ao esforço transverso (secção útil) 

¶ chapa de extremidade ao esforço transverso (rotura por corte do bloco) 

¶ chapa de extremidade à flexão 

¶ alma da viga ao esforço transverso*. 

Todas as verificações de dimensionamento dadas acima devem ser realizadas. Contudo, 

na pr§tica, para liga»es ónormaisô, as verificações marcadas com * são geralmente 

críticas. Nos documentos Acess-steel
(27)

 são dadas orientações sobre o cumprimento das 

exigências da EN 1993-1-8. 

A EN 1993-1-8 não fornece nenhuma orientação no dimensionamento à resistência de 

amarração de chapas de extremidade. Na SN015
(27)

 são dadas orientações para a 

determinação da resistência de amarração de uma chapa de extremidade. 

 

3.6.3 Chapas finas 

Linhas verticais simples ou duplas de parafusos podem ser usadas nas chapas finas. A 

SN014
(27)

 recomenda o uso de: 

¶ Linhas verticais simples de parafusos quando: VEd ¢ 0.50 Vc,Rd 

¶ Duas linhas verticais de parafusos quando: 0.50 Vc,Rd <  VEd ¢ 0.75 Vc,Rd 

¶ Usar uma chapa de extremidade quando:  0.75 Vc,Rd <  VEd 

onde: 

VEd é o esforço transverso atuante aplicado à ligação 

Vc,Rd é a resistência ao esforço transverso da viga suportada. 

Para situações de projeto persistentes e transitórias, as seguintes resistências das chapas 

finas necessitam de ser verificadas à temperatura ambiente: 
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¶ parafusos ao esforço transverso*  

¶ chapa fina ao esmagamento*  

¶ chapa fina ao esforço transverso (secção bruta) 

¶ chapa fina ao esforço transverso (secção útil) 

¶ chapa fina ao esforço transverso (rotura por corte do bloco) 

¶ chapa fina à flexão  

¶ chapa fina à encurvadura (LTB) 

¶ alma da viga ao esmagamento*  

¶ alma da viga ao esforço transverso (secção bruta) 

¶ alma da viga ao esforço transverso (secção útil) 

¶ alma da viga ao esforço transverso (rotura por corte do bloco) 

¶ elemento de apoio (punçoamento) - (este modo não é apropriado para chapas 

finas ligadas a banzos de pilares). 

Todas as verificações de dimensionamento dadas acima devem ser realizadas. Contudo, 

na pr§tica, para liga»es ónormaisô, as verifica»es marcadas com * s«o geralmente 

críticas. Nos documentos Acess-steel
(28)

 são dadas orientações sobre o cumprimento das 

exigências da EN 1993-1-8. 

Da mesma forma como para as chapas de extremidade, a EN 1993-1-8 não fornece 

nenhuma orientação no dimensionamento à resistência de amarração de chapas finas. 

Por isso podem ser usadas orientações alternativas, como as que são dadas na SN018
(28)

, 

para determinar a resistência de amarração de chapas finas. 

 

3.6.4 Cantoneiras de apoio da alma 

Embora existissem ligações sem cantoneiras usadas na estrutura de Cardington, o SCI 

conduziu vários ensaios a ligações com cantoneiras mistas e não mistas em situação de 

incêndio
(29)

. Essas ligações consistiam em duas cantoneiras de aço aparafusadas a 

ambos os lados da alma da viga, aplicando dois parafusos em cada aba da cantoneira, 

ligadas de seguida ao banzo do pilar usando igualmente dois parafusos. As ligações 

foram estabelecidas para serem rotacionalmente dúcteis em situação de incêndio e 

ocorreram grandes rotações. Esta ductilidade deveu-se à formação de rótulas plásticas 

na aba adjacente à face do pilar. Não ocorreu rotura dos parafusos durante o ensaio ao 

fogo. A ligação com cantoneira mista teve um desempenho melhor do que a ligação não 

mista. 

Para ligações com cantoneiras de apoio da alma não mistas, é recomendado que se usem 

as linhas verticais simples de parafusos apenas quando: 

VEd ¢ 0.50 Vc,Rd 

A resistência de dimensionamento da ligação com cantoneira deve ser verificada usando 

as regras de dimensionamento dadas no ponto 3 da EN 1993-1-8. O Quadro 3.3 dessa 

mesma norma indica a distância mínima e máxima entre eixos, distâncias às 

extremidades e aos bordos que devem ser definidas quando se pormenoriza a posição 

dos parafusos. 
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3.6.5 Prote«o contra inc°ndio 

Nos casos onde ambos os elementos estruturais a serem ligados tenham proteção contra 

incêndio, a proteção apropriada a cada elemento deve ser aplicada às partes das chapas 

ou cantoneiras em contacto com esse elemento. Se apenas um elemento necessita de 

proteção ao fogo, as chapas ou cantoneiras em contacto com os elementos não 

protegidos podem ser deixadas sem proteção. 

3.7 Estabilidade global do edif²cio 

De forma a evitar o colapso com deslocamento lateral, o edifício deve ser contraventado 

por vigas-parede ou outros sistemas de contraventamento. Devem ser construídas vigas-

parede de alvenaria ou betão armado com a resistência ao fogo apropriada. 

Se o contraventamento desempenhar um papel importante na manutenção da 

estabilidade global do edifício deve ser protegido de forma adequada. 

Em edifícios de dois pisos, pode ser possível assegurar a estabilidade global sem exigir 

resistência ao fogo em todas as partes do sistema de contraventamento. Em edifícios 

altos, todas as partes do sistema de contraventamento devem ser apropriadamente 

protegidas contra incêndio. 

Uma forma de alcançar a resistência ao fogo pretendida sem aplicar proteção consiste 

em localizar o sistema de contraventamento num núcleo protegido, como por exemplo 

uma caixa de escadas ou uma caixa de elevador. É importante que as paredes que 

limitam esses núcleos tenham resistência ao fogo adequada para prevenir a propagação 

do incêndio. Vigas de aço, pilares e contraventamento totalmente contidos dentro do 

núcleo podem não ter proteção. Outra estrutura metálica que suporte as paredes desses 

núcleos deve ser adequadamente protegida contra incêndio. 

 





 

31 

4 COMPARTIMENTA¢ëO 

As normas nacionais exigem que as paredes de compartimentação, que separam um 

compartimento de incêndio de outro, cumpram os critérios de capacidade de suporte de 

carga, estanquidade e isolamento térmico para o tempo de resistência ao fogo exigido. 

Capacidade de suporte de carga é a capacidade de uma parede de não entrar em 

colapso. Para paredes resistentes, a capacidade de suporte de carga deve ser mantida. 

Estanquidade é a capacidade para resistir à passagem de chamas e gases quentes. 

Isolamento térmico é a capacidade para resistir à excessiva transferência de calor a 

partir da face exposta ao fogo para a face não exposta. 

4.1 Vigas acima das paredes resistentes ao fogo 

Quando uma viga faz parte de uma parede de resistência ao fogo, a parede/viga 

combinada deve ter isolamento térmico adequado, assim como estanquidade e 

capacidade de suporte de carga. Para um desempenho ao fogo ótimo, as paredes de 

compartimentação devem, sempre que possível, estar localizadas debaixo e em linha 

com as vigas. 

Vigas no plano da parede 

Os ensaios de Cardington demonstraram que as vigas não protegidas acima e no mesmo 

plano das paredes de compartimentação (ver Figura 4.1), que são aquecidas a partir de 

apenas um lado, não sofrem deformação que possa comprometer a estanquidade do 

compartimento, e que as tolerâncias de movimentos usuais são suficientes. As 

exigências de isolamento térmico devem ser satisfeitas e será necessária proteção para 

30 ou 60 minutos; todos os espaços vazios e penetrações de serviço devem ser 

estanques ao fogo. As vigas protegidas com revestimentos intumescentes necessitam de 

isolamento adicional, pois a temperatura no lado não exposto ao fogo irá provavelmente 

exceder os limites estabelecidos nos ensaios de resistência ao fogo padrão
(30,31)

. 

 

Figura 4.1 Vigas acima e em linha com as paredes 

Vigas que passam por paredes 

Os ensaios de Cardington mostraram que a capacidade de suporte de carga do 

pavimento pode ser mantida mesmo quando as vigas não protegidas sofrem grandes 

deslocamentos. Contudo, quando as paredes estão localizadas fora da malha de pilares, 

as grandes deformações das vigas não protegidas podem comprometer a estanquidade 
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pelo deslocamento e fissuração das paredes por onde passam. Nestes casos, deve-se 

proteger as vigas, ou permitir um espaço suficiente para o movimento. É recomendado 

que seja permitida uma deformação de vão/30 nas paredes que cruzam a metade de uma 

viga não protegida. Para paredes que cruzam os quartos de vão extremos da viga, esta 

permissão pode ser reduzida linearmente até zero nos apoios de extremidade (ver Figura 

4.2). A parede do compartimento deve estender-se para o lado inferior do pavimento.  

 
Figura 4.2 Deformação das vigas que passam por paredes 

4.2 Capacidade de suporte de carga 

Paredes que dividem um andar em mais do que um compartimento de incêndio devem 

ser dimensionadas para acomodar os movimentos estruturais esperados sem ocorrência 

de colapso. Nos casos em que as vigas distribuam acima e no plano da parede, os 

movimentos, mesmo de vigas não protegidas, podem ser pequenos e as deformações 

permitidas devem ser adequadas. Se a parede não está localizada abaixo de uma viga, a 

deformação do pavimento que a parede terá de acomodar pode ser maior. Assim, é 

recomendado que as paredes de compartimentação ao fogo estejam localizadas por 

baixo de vigas sempre que possível. 

Em alguns casos, a deformação permitida pode ser na forma de uma ligação deslizante. 

Noutros casos, a deformação que poderá acontecer pode ser muito grande e pode ser 

necessária alguma forma de manta deformável ou cortina, como ilustrado na Figura 4.2. 

As deformações estruturais que devem ser consideradas quando se quer assegurar que a 

compartimentação é mantida devem estar de acordo com as recomendações nacionais. 

4.3 Estanquidade e isolamento t®rmico 

As vigas de aço acima das paredes de compartimentação ao fogo são parte da parede e é 

necessário que tenham as mesmas características de separação que as paredes. Uma viga 

de aço sem aberturas terá estanquidade. Contudo, quaisquer aberturas de serviço e todos 

os espaços vazios acima das vigas mistas devem ser adequadamente estanques ao fogo. 

Uma viga não protegida no plano de uma parede de compartimentação pode não ter o 

isolamento térmico necessário e normalmente necessitará de proteção ao fogo. É 

recomendado que todas as vigas nos limites do compartimento devam ser protegidas 

contra incêndio, como ilustrado na Figura 4.1. 
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5 CASO PRĆTICO 

Com o objetivo de ilustrar a aplicação dos resultados do programa MACS+, este 

Capítulo contém um caso prático baseado numa laje de pavimento mista real e de uma 

laje de pavimento mista com vigas alveoladas. 

Neste caso prático considera-se um edifício de escritórios metálico porticado de 4 pisos. 

O edifício requer um tempo de resistência ao fogo de 60 minutos de acordo com um 

determinado Regulamento Nacional de Edifícios. 

A placa de pavimento de cada andar é composta por uma laje mista construída usando 

chapas perfiladas metálicas trapezoidais Cofraplus 60, betão de massa volúmica normal 

e uma rede de armadura simples. Os vãos da laje encontram-se entre vigas secundárias 

de 9 m de comprimento dimensionadas como vigas de aço e betão. Estas vigas 

secundárias encontram-se também apoiadas em vigas mistas principais com vãos de 9 m 

e 12 m. As vigas de fachada do edifício são dimensionadas como não mistas de acordo 

com a EN 1993-1-1. Algumas das vigas internas (entre o alinhamento 1 e o 

alinhamento 2 representados na Figura 5.3) são perfis mistos de alma cheia e as vigas 

localizadas entre os alinhamentos 2 e 3 são vigas mistas alveoladas. 

A construção da laje de pavimento encontra-se ilustrada da Figura 5.3 à Figura 5.6. 

A Figura 5.3 ilustra a disposição geral da estrutura metálica ao nível do pavimento 

através da largura total do edifício e os vãos da laje ao longo do seu comprimento. 

Admite-se que esta disposição geral se repete em vãos de laje adjacentes ao longo do 

comprimento do edifício. Os pilares são HD320×158, dimensionados como não mistos 

de acordo com a EN 1993-1-1. 

As cargas consideradas no pavimento são as seguintes: 

¶ Ação variável devido ao tipo de ocupação:  4 kN/m
2
 

¶ Ação variável devido às paredes divisórias:  1 kN/m
2
 

¶ Ação permanente máxima e de serviço:   0.7 kN/m
2
 

¶ Peso-próprio das vigas:      0.5 kN/m
2
 

Nas vigas de fachada, considerou-se no dimensionamento uma carga adicional, 

correspondente ao revestimento das paredes exteriores, igual a 2 kN/m.  

Os comprimentos das vigas necessários para cumprir as verificações necessárias para 

estes valores de ações são demonstrados na Figura 5.3. As vigas internas são mistas e o 

grau da conexão para cada viga encontra-se na Tabela 5.1.  

A Figura 5.4 mostra a secção transversal de uma laje mista. A classe do betão da laje é 

de C25/30, de peso volúmico normal, com uma altura total de 130 mm. A laje é 

reforçada com uma rede de armadura ST 15C com uma tensão de cedência de 500 MPa, 

satisfazendo os requisitos de dimensionamento à temperatura normal, podendo o 

tamanho desta rede de armadura ser aumentado se o desempenho em condições de 

incêndio não for adequado. 
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Dimensionou-se a Zona E do pavimento utilizando Vigas Mistas Alveoladas com 

aberturas circulares num perfil IPE 300 classe S355 (ver Figura 5.1 seguinte). 

 

Figura 5.1 Geometria da Viga Mista Alveolada 

Dimensionou-se as Zonas D e F do pavimento utilizando Vigas Mistas Angelina
TM

 com 

aberturas sinusoidais num perfil IPE 270 classe S355 (ver Figura 5.2 seguinte). 

 

Figura 5.2 Geometria da Viga Mista ANGELINA
TM

 

 
Figura 5.3 Disposição geral da estrutura metálica ao nível do pavimento 
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